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Møllesvinget 6

Spånpladegrunden - Glumsø 

Næstved Kommune

Ledningsplan 

 

Møllesvinget 6

1:200

Nordre Farimagsvej 16, 1.tv. 4700 Næstved

niras@niras.dk |  4810 4200

AMLAMLDGJO01.04.2025

Møllesvinget 6 02

-

10417165

420mm x 297mm

02 Fiber farve tilføjet, Koordinater for el angivet 09.09.2025 DGJO AML AML
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Y=1135981.1630
X=595472.8330

Y=1135980.5430
X=595474.1480

Y=1135981.5610
X=595472.3710

Som udført

Kählerbakken 5, 4700 Næstved

Y=1136011.2444

X=595469.1736

Hvid
Fiber:

Møllesvi
nget 6

NOTE:

Regnvandsbrønd

Vejrist

Trækrør for elkabel

Fiber

Elkabel

Gadebelysningskabel, m. gadelampe

Vandledning m. ventil

Regnvandsledning m. endeprop

Spildevandsledning m. endeprop

Nedlagt fiber

Betonfyldt spildevandsledning

Nedlagt teleledning

Kantsten

Skel

SIGNATURER:

Vand: Fremført

Fiber: FremførtSpildevand: Fremført, 

El: FremførtRegnvand: Fremført, 

Koordinatsystem er DKTM3.

Ubenævnte mål er i m.

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.

0 5 10 15 20 25m


